附件1  采购需求
	项目名称
	成都武侯祠票务系统UPS主机租赁服务

	服务期限
	2026年4月至2027年4月

	项目需求
	一、项目概况
为加强票务系统断电风险应对能力，保障票务系统稳定运行，拟采购一家供应商为成都武侯祠票务系统提供1台UPS主机租赁服务。
[bookmark: _Toc21755]二、服务内容及要求
成都武侯祠博物馆票务系统现有的UPS电池型号规格：BAT SHAN TEC12-100 12V100AH。根据票务系统各设备运行功率实际需求，提供的设备必须满足以下要求：
 （一）设备参数要求
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	服务期限

	UPS主机
	容量≥3C20K 
	台
	1
	2026年4月至2027年4月


  （二）其他要求
1.设备安装现场空间有限，设备尺寸≤248x500x616mm。
2.设备应在下述条件下连续工作：
环境温度：0 ~ 40℃
相对湿度：20-90%（无凝露）
噪声：<50dB @ 距离1 米
[bookmark: _GoBack]3.提供的设备必须适配成都武侯祠博物馆票务系统现有UPS电池。 
三、售后服务
提供的设备如果在正常使用过程中自然损坏的，供应商应当负责维修，提供故障申告电话，并能提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在30分钟内响应，1小时内到达现场，并于2小时内修复。



